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1. Tavaran vastaanotto
 
Tarkasta mahdolliset kuljetusvauriot ja ilmoita niistä heti rahdinkuljettajalle.Tarkasta, että
pumppu vastaa tilaustasi ja lähetyslistaa.
Pumppu on CE-merkitty.

2. Yleistä

2.1 Toimintaperiaate
MDG-pumppu on ulkohammaspyöräpumppu, jossa on magneettikytkin. Toimintaperiaate
selviää allaolevasta periaatekuvasta.

2.2 Kuivakäynti ja kavitointi
Kuivakäyntiä täytyy välttää, koska pumpattava neste voitelee ja jäähdyttää hammaspyöriä ja laake-
reita. Suljettua venttiiliä vasten pumppaamista tulee myös välttää, jos laitteistossa ei ole varovent-
liä. Niissä malleissa, joissa on varoventtiili, neste kiertää pumpun sisässä suljettaessa poistopuolen
venttiili. Paineen noustessa liikaa pumppu saattaa kuumentua ja osien kuluminen on voimakasta.
Tällöin pumppu voi vahingoittua.
Varsinkin pumpuissa, joissa ei ole sisäänrakennettua varoventtiiliä, paineen nousu voi olla hyvin
voimakasta ja aiheuttaa vahinkoa. Pumppu on syrjäytyspumppu.

2.3 Varoventtiili
MDG-R2 ja MDG-M2-malleissa on sisäänrakennettu varoventtiili. Tehdasasetukset avautumis-
paineelle ovat 4 bar -R2  ja 6 bar  -M2.

2.4 Käyttölämpötilat ja maksimipaineet

Pumppumalli  Lämpötila           Max.paine
 

         MDG-R2R 0-50°C 3,0 bar
         MDG-R2B 0-95°C 3,0 bar
         MDG-M2S6 0-65°C 5,5 bar
         MDG-M4S 0-50°C 6,0 bar
         MDG-M4T 0-95°C 6,0 bar
         MDG-R15T 0-45°C 3,0 bar
         MDG-R15P 0-45°C 3,0 bar
         MDG-R15K 0-95°C 3,0 bar
         MDG-R15C 0-95°C 3,0 bar
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2.5 Viskositeetti

Pumppumalli           Max. viskositeetti
MDG-R2 50 cP
MDG-M2 50 cP
MDG-M4S 30 cP
MDG-M4T (100 W moottori)       80 cP
MDG-M4T (150 W moottori)     200 cP
MDG-R15T 30 cP
MDG-R15P 30 cP
MDG-R15K 30 cP
MDG-R15C 30 cP

2.6 Kiintoaineet
Pumpun rakenteesta johtuen sillä ei voi pumpata aineita, joissa on magnetisoituvia hiukkasia
(rauta, nikkeli jne.).
Pumppu ei sovellu lietteiden tai kiteytyvien aineiden pumppaukseen, koska siinä on mekaaninen
kosketus hampaiden välillä.

3. Pumpun asennus

Pumppu on asennettava tasaiselle alustalle, mahdollisimman lähelle imusäiliötä. Huolto- ja
tarkastustilaa on varattava riittävästi pumpun ympärille.
Parhaat pumppausolosuhteet ovat silloin, kun pumppu sijoitetaan imusäiliön nestepinnan ala-
puolelle (katso Fig. 1)
Jos pumppu joudutaan sijoittamaan nestepinnan yläpuolelle on huomioitava seuraavaa:

- Pumpun etäisyys nestepinnasta on oltava kuvien (Fig.2 ja Fig.3) mukainen
- Imuputkessa pitää olla pohjaventtiili

Ulkoasennuksessa on huomioitava, että pumppu tulee suojata sateelta ja suoralta auringonvalolta.
Ota yhteyttä IWAKIin tarvittaessa.

4



4. Putkistoasennukset

4.1 Yleistä
Yksinkertaisinta on käyttää letkuja sekä imu- että poistopuolella. Tällöin on kuitenkin varmistet-
tava, että käytetty imuletku kestää syntyvän alipaineen lutistumatta ja poistopuolen letku puolestaan
kestää pumpun tuottaman maksimipaineen.
IWAKI Suomi toimittaa pumppuun sopivia letkuja.

4.2 Imuputkisto
Imuputkiston tulee olla mahdollisimman lyhyt ja suora. Pitkä putkisto ja mutkat lisäävät virtaus-
vastusta ja saattavat aiheuttaa kavitointia (= neste alkaa kiehua pumpussa pumppauksen
aikana).
Kierreliitokset on tiivistettävä kierreteipillä niin hyvin, että imupuolelle ei pääse ilmaa.
Letkujen halkaisijoiden tulee olla vähintään yhteiden nimelliskokoa vastaavia. Vältä ilmataskuja.
Jos pumppu on imusäiliön alapuolella, asenna imulinjaan sulkuventtiili (täysaukkoinen).
Tämän venttiilin tulee olla aina pumpattaessa auki.
Kuvan (Fig.3 sivu 4) olosuhteissa on pohjaventtiili asennettava imuputkistoon, jotta neste ei pääse
virtaamaan pois pumpusta ja imuputkesta.
Asennetttaessa useita pumppuja rinnakkain on kaikilla oltava oma imuputkisto.

4.3 Poistoputkisto
Käytä letkua/putkea jonka koko on vähintään sama kuin yhteen nimelliskoko. Kierreliitokset 
tiivistetään hyvin kierreteipillä.
Asenna pitkään poistoputkistoon aina takaiskuventtiili samoin, jos useita pumppuja on asennettu
rinnakkain.
Asenna poistoputkistoon sulkuventtiili. Tämän venttiilin tulee olla aina pumpattaessa täysin
auki.

4.4 Paine-/alipainemittari
On erittäin suositeltavaa asentaa painemittari poistopuolelle ja (ali)painemittari imupuolelle.
Muista asentaa mitttarinhanat.
Näillä kahdella mittarilla voidaan todeta pumpun todellinen tuotto ja myöskin mahdolliset 
muutokset toimintaolosuhteissa.

5. Sähköasennukset

Sähköasennukset saa suorittaa vain yritys/henkilö, jolla on riittävät luvat. Moottorin tiedot  selviävät 
tyyppikilvestä.
IWAKIn 1-vaihe moottori on varustettu lämpösuojalla, joka pysäyttää pumpun lämpötilan noustessa
liikaa. Suoja palautuu automaattisesti moottorin jäähdyttyä.
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6. Käynnistys

6.1 Yleistä
Pumppua ei saa käyttää kuivana. Käynnistystä varten pumppu on täytettävä nesteellä.
Kavitointi vaurioittaa pumppua. Pysäytä pumppu välittömästi havaitessasi kavitointia ja selvitä syy
(liian korkea lämpötila, liian suuri imukorkeus, liian suuret painehäviöt imuputkistossa).
Magneettikytkin luistaa jos se ylikuormittuu. Pysäytä pumppu ja selvitä ylikuormituksen syy
(liian suuri tiheys ja/tai viskositeetti liian suurivastapaine).

6.2 Käynnistystoimenpiteet
Avaa imu- ja poistoputkiston venttiilit kokonaan. Täytä pumppu nesteellä (poistoputkiston kautta)
Tapauksissa, joissa pumppu ei ole itseimevä täytä myös imuputkisto (katso kuvia Fig.2 ja Fig.3
sivun 4 piirustuksessa) nesteellä.
Käynnistä pumppu hetkeksi varmistaaksesi oikean pyörimissuunnan (vastapäivään moottorin
tuulettimen päästä katsottuna). Pyörimissuunta on merkitty pumppuun ja/tai moottoriin nuolella.
Jos suunta on väärä, vaihda 3-vaihe moottorin vaihejohtimien paikat.
1-vaihe moottori pyörii aina oikeaan suuntaan.
Tämän jälkeen voit käynnistää pumpun.

7. Käynnistys ja pysäytys

Käännä virta pois päältä niin pumppu  pysähtyy.
Imuputkiston pohjaventtiili tai poistoputkiston takaiskuventtiili estää pumpun ja imuputkiston
tyhjentymisen, joten pumpun voi käynnistää uudelleen kytkemällä virran moottoriin. Varmista,
että imusäliössä on aina nestettä.
Mikäli pumppu tulee seisomaan pitkähkön ajan, se on hyvä tyhjentää ja huuhdella hyvin
varastointia varten.

8. Kunnossapito ja tarkastukset

8.1 Päivittäin
- Tarkasta imu- ja poistopuolen tiiviys 
- Tarkasta pumpun ja moottorin äänet
- Tarkasta, että moottori käy normaalin lämpöisenä

8.2 Vähintään kerran vuodessa
Pumppu avataan ja tarkastetaan. Tarkasta kaikki osat huolellisesti, jos havaitset kulumia, vaihda
kuluneet osat uusiin.

9. Varaosalista

Varaosat löytyvät CD-levyltä tai www.iwaki.fi
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