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1. Tavaran vastaanotto

Tarkasta mahdolliset kuljetusvauriot ja ilmoita niistä heti kuljetusliikkeelle.
Tarkasta, että pumppu on tilauksesi ja lähetyslistan mukainen.
Pumppu on CE-merkitty.

2. Yleistä

2.1 Kuivakäynti ja kavitointi
Pumpussa on patentoitu Non-Contact System, joka varmistaa sisä-ja ulkomagneetin kohdistuksen
 “Self Radiation Structure” puolestaan parantaa pumpun sisäosien jäähdytystä varsinkin epänor-
maaleissa olosuhteissa.

“Non-Contact System”“Non-Contact System”

“CV(CE)”-malleja voidaan käyttää kuivana jonkin aikaa. Kuivakäynnin jälkeen on syytä tarkastaa
akselin ja laakerin kunto. Tämä ei ole välttämätöntä, jos kuivakäynti on lyhytaikaista. Pumpun on
kuitenkin annettava jäähtyä noin 20 min ennen kuin se käynnistetään uudelleen.
“RV(RE) ja AV(AE)”-mallit eivät ole kuivakäyntiä kestäviä.
Pumppu tulee asentaa niin, että se ei kavitoi. Imupuolen venttiilien tulee olla aina pumpattaessa
täysin auki painehäviöiden minimoimiseksi.
Mikäli on todennäköistä, että pumppu käy säännöllisesti kuivana tai kavitoi, suosittelemme
EL-Fi pumppuvahdin asentamista.

2.2 Käyttölämpötilat ja rakennepaineet
Alla sallitut nesteen ja ympäristön lämpötilat, suhteellinen kosteus ja suurimmat sallitut käyttöpaineet:
  

T neste Max. Paine
MX-250 0-80°C 2,5 bar
MX-251 0-80°C 3,3 bar
MX-400 0-80°C 2,2 bar
MX-401 0-80°C 2,8 bar
MX-402/403 0-80°C 4,3 bar
MX-402H/403H 0-80°C 5,0 bar

- Ympäristön lämpötila             0-40°C
-    Suhteellinen kosteus       35 - 85% RH

Jos pumpussa on Aflas O-rengas lämpötilan on oltava 10-80°C.
Ota yhteyttä IWAKI Suomi Oy, jos ylläolevat rajat ylittyvät.

2.3 Minimivirtaus
Jotta riittävä voitelu ja jäähdytys varmistetaan, tulee jatkuvassa käytössä tuoton olla:
MX-250/251/400/401: 10 l/min
MX-402(H)/403(H): 20 l/min

2.4 Nesteen tiheys ja viskositeetti
Pumpattaessa nestettä, jonka tiheys ja viskositeetti poikkeavat vedestä, pumpun tuotto muuttuu 
(tilavuusvirta, nostokorkeus). Ota tarvittaessa yhteys. 
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2.5 Lietteiden pumppaaminen
Malleilla “AV (AE)”, joissa on keraaminen laakeri, voidaan pumpata nesteitä, joiden kiintoaine-
pitoisuus on 5%, partikkelikoko < 50 μm ja kovuus 80 Shore. Ota tarvittaessa yhteys.

2.6 Melutaso
MX-250/400: 70 dB (A)
MX-251/401: 75 dB (A)
MX-402H/403H: 80 dB (A)

Melutaso saattaa vaihdella moottorista johtuen.

3. Pumpun asentaminen
Pumppu on asennettava tasaiselle tukevalle alustalle, mahdollisimman lähelle imusäiliötä. 
Pumpun ympärille on jätettävä tilaa riittavästi huoltoa varten.
Parhaat pumppausolosuhteet saavutetaan, kun pumppu asennetaan imusäiliön nestepinnan
alapuolelle (Kuva 1.). 

Jos pumppu joudutaan asentamaan nestepinnan yläpuolelle huomioi seuraavaa:
-   Etäisyys pumpun ja nestepinnan välillä on oltava mahdollisimman pieni. 
- Imuputkeen on asennettava pohjaventtiili (Kuva 2.), tai
- Pumpun imupuolelle on asennettava itseimusäiliö (Kuva 3.). Ota tarvittaessa yhteyttä.

Ulkoasennuksissa pumppu on suojattava jäätymiseltä ja huolehdittava siitä, että
lämpötilarajoja ei ylitetä eikä aliteta. Huomioi myös sähkölaitteiden erikoisvaatimukset.

 Kuva 1. Kuva 2.

Kuva 3.

1. Pumppu

2. Sulkuventtiili

3. Takaiskuventtiili

4. Paine-ja alipainemittari

5. Painemittari

6. Painemittarin hana

7. Ilmausventtiili

8. Pohjaventtiili ja imusihti

9. Täyttösuppilo

10. Imusäiliö
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4. Putkistoasennukset

4.1 Yleistä
Pumpussa on vakiona kierreliitokset. Lisävarusteena pumppuun on saatavissa O-renkaalla
tiivistetyt laipat.

Putkisto tulee puhdistaa huolellisesti ennen kuin se liitetään pumppuun.

Asennuksessa tulee huolehtia siitä, että pumppuun ei kohdistu liian suurta kuormitusta. On 
käytettävä riittävää kannakointia, jotta kohdassa 4.2 esitetyt arvot eivät ylity.

Asennuksen jälkeen koko putkisto huuhdellaan ja putkiston tiiviys tarkastetaan. Pumppu
on koeponnistettu ennen toimitusta.

4.2 Pumpun yhteiden kuormat
Max. kuorma yhteille:

Suunta Imuyhde                                                    Paineyhde
25mm 40/50mm 25mm 40mm

Fx: 0,10 kN 0,10 kN 0,10kN 0,15kN
Fy(puristus):  0,15kN              0,20kN
Fy(veto): 0,10kN               0,15kN                           0,10kN             0,10kN
Fz: 0,10kN               0,15kN               0,10kN              0,15kN

Max. momentit yhteille:

Suunta Imuyhde                                                    Paineyhde
25mm 40/50mm 25mm 40mm

Mx 0,05 kNm  0,10 kNm 0,02kNm 0,05kNm
My 0,02 kNm  0,05 kNm 0,05kNm 0,10kNm
Mz 0,05kNm  0,10 kNm 0,05kNm 0,10kNm

Kuva 4.



4.3 Imuputkisto
Imuputkiston tulee olla mahdollisimman lyhyt ja suora. Pitkä putkisto ja putkiston mutkat saattavat
aiheuttaa kavitointia lisäämällä virtausvastusta.
Laske NPSHa -arvo. NPSHr - arvo löytyy pumpun tuottokäyrästä. Kavitoinnin estämiseksi tulee
seuraavan (epä)yhtälön toteutua:

NPSHa ≥ NPSHr + 0,5 m

Putkiston halkaisijan tulee olla ainakin sama kuin imuyhteen nimelliskoko. Se tulee valita siten,että
lineaarivirtausnopeus on korkeintaan 1,5-2 m/s.

Putken tulee olla jatkuvasti pumppua kohti nouseva. Käytä epäkeskeisiä supistuskappaleita imuput-
kistossa ilmataskujen estämiseksi.

Mikäli nestepinta on pumppua ylempänä, asenna sulkuventtiili (täysaukkoinen) imuputkistoon. Se
helpottaa pumpun kunnossapitoa.

Jos useita pumppuja asennetaan rinnakkain, jokaisella tulee olla oma imuputkisto.
Katso tarkemmin Kuva 5.

Kuva 5.

4.4 Poistoputkisto
Poistoputkisto mitoitetaan niin, että lineaarivirtausnopeus pysyy kohtuullisena.

Asenna sulkuventtiili poistoputkistoon, sitä voi tarvittaessa käyttää myös säätöön.
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Asenna takaiskuventtiili aina kun:
- poistoputkisto on hyvin pitkä
- staattinen nostokorkeus on > 9 m
- useita pumppuja on kytketty rinnakkain

Jos pumppu joudutaan asentamaan imusäiliön nestepinnan yläpuolelle, on asennettava täyttö-
laitteisto pumpun täyttämistä varten (katso kuva 2).

Vaihtoehtoisesti voidaan asentaa itseimusäiliö, (katso kuva 3).

4.5 Paine-/alipainemittarit
On suositeltavaa asentaa painemittari pumpun poistopuolelle ja paine-/alipainemittari pumpun 
imupuolelle. Muista mittarihanat.

Näillä kahdella mittarilla voidaan todeta, toimiiko pumppu kunnolla ja havaita esim. imusihdin
tukkeutuminen jne.

5. Sähköasennukset

Sähköasennukset saa tehdä vain riittävät luvat hankkinut yritys/asentaja. Moottorin tiedot
löytyvät moottorin laitekilvestä.

Moottori voidaan käynnistää suoraan.

El-Fi pumppuvahdin asentaminen suojaa pumppua epänormaaleissa käyttöolosuhteissa.

6. Käynnistys

6.1 Yleistä
Pumppu tulee täyttää nesteellä ennen käynnistystä.

Imuputkiston venttiilien tulee olla täysin auki.

Jos havaitset kavitointia, pysäytä pumppu välittömästi ja selvitä syy kavitointiin (liian suuri
imukorkeus, liian vähän vastapainetta jne).

Magneettikytkin voi luistaa ylikuormituksesta johtuen. Pysäytä pumppu minuutin kuluessa luistamisen
alkamisesta, pitkäaikainen luistaminen demagnetisoi magneettiparin. Selvitä syy luistamiseen
(liian suuri tiheys, liian suuri viskositeetti jne.).

Äkillisiä lämpötilan muutoksia tulee välttää. Lämpöshokit voivat vaurioittaa pumpun keraamisia
osia.

6.2 Käynnistystoimenpiteet
Avaa poistopuolen venttiiliä vähän, imupuolen venttiilin tulee olla täysin auki. Muista avata myös
mahdollinen ilmausventtiili.

Jos pumpulla on positiivista imukorkeutta (kuva 1), pumppu täyttyy itsestään.

Jos pumppu on imusäiliön nestepinnan yläpuolella (kuva 2), pumppu on täytettävä asennetun
täyttösuppilon avulla.

Jos imupuolelle on asennettu itseimusäiliö (kuva 3), se on täytettävä ennen käynnistystä pumpatta-
valla nesteellä.

Ilmaa pumppu ja imuputkisto huolellisesti. Pyöritä kädellä moottorin tuulettimesta varmistaaksesi,

7



että kaikki ilma on poistunut pumpusta.

Käynnistä pumppu pariksi sekunniksi varmistaaksesi oikean pyörimissuunnan. Pyörimissuunta on
merkitty nuolella pumppuun ja/tai moottoriin (oikea suunta on myötäpäivään moottorin tuulettimen
päästä katsottuna). Jos suunta on väärä vaihda vaihejohdinten paikka.

Käynnistä pumppu poistopuolen venttiili suljettuna. Kun käyrän mukainen maksimipaine on saa-
vutettu, avaa poistopuolenventtiiliä rauhallisesti, kunnes haluttu toimintapiste on saavutettu.

Älä pumppaa päin suljettua venttiiliä kuin korkeintaan muutamia minuutteja

7. Pysäyttäminen ja käynnistys

Käännä moottorista virta pois niin pumppu pysähtyy.

Pohjaventtiili imulinjassa tai takaiskuventtiili poistolinjassa estää takaisin virtauksen imusäi-
liöön. Tämän takia uudelleen käynnistys tapahtuu kytkemällä moottorin virta.
. 

Mikäli pumppu tulee seisomaan pitkän aikaa, se on hyvä tyhjentää nesteestä ja huuhdella
hyvin.

8. Tarkastukset ja huolto

8.1 Päivittäin
- Tarkasta imu- ja poistopaine
- Tarkasta moottorin ottama virta
- Kuuntele moottorin ja pumpun ääntä

8.2 Vuosittain
Pura ja tarkasta pumpun osat. Tarkasta mahdolliset kulumat, halkeamat hankaumat jne.
tarkasti. 

Nesteenkoskettamat osat löytyvät varastostamme.

9. Varaosat

Varaosalista liitteenä
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10.  Atex

Lyhyt kuvaus IWAKI magneettikytkinpumppujen käytöstä räjähdysvaarallisessa ympäristössä. 
Mikäli pumppu on tilattu ATEX- hyväksynnällä, tulee seuraavat asiat ottaa huomioon pumpun
käytössä.

1) Varmistaaksesi pumpun luotettavan toiminnan huolehdi säännöllisestä käytönaikaisesta
tarkkailusta. Kunnossapitohenkilö(t) tulee olla riittävän päteviä.

2) Pumppu on asennettava tukevalle hyvin ilmastoidulle paikalle.

3) Metallisten osien sähköstaattinen varautuminen.
Metallisten pumpun osien sähköstaattinen varautuminen tulee estää kunnollisella potentiaalin
tasauksella ja maadoituksella.

4) Pumpattaessa huonosti sähköäjohtavia nesteitä on huolehdittava, että "neste" tulee myös
maadoitetuksi esim. astian kautta.

5) Ulkomagneetti saattaa aiheuttaa kipinöintiä osuessaan metalliseen asennuslaippaan. Epä-
stabiilit käyttöolosuhteet (kuivakäynti tai kavitointi) aiheuttavat pumpun värähtelyä, myös moottorin
laakerin kuluminen voi aiheuttaa sen, että ulkomagneetti voi koskettaa metallista asennuslaippaa
aikaansaaden kipinöintiä. VÄLTÄ kaikin tavoin tällaisia käyttöolosuhteita ja käytä kunnollisia
vaimentimia estämään värinästä johtuvaa ulkomagneetin osumista metalliosiin. Huolehdi 
säännöllisestä tarkastuksesta ja kunnossapidosta.

6) Kuivakäynnistä johtuva epänormaali lämpötilan nousu tai kipinöinti:
Kuiväkäynnisyhteydessä saattaa pumpun liukupintojen lämpötila kohota huomattavasti. Tämä
koskee myös osittaista kuivakäyntiä ja kavitointia. Sen takia em. olosuhteita on vältettävä
kaikin tavoin, käyttäen pintakytkimiä, virtausmittareita, pummpuvahtia jne. Vältä aina myös lyhyt-
aikaista kuivakäyntiä.

7) Vuodot:
Epänormaalit olosuhteet saattavat aiheuttaa pumpun rikkoutumisen. Tällaisessa tapauksessa
neste voi vuotaa ulos pumpusta. Jos vuoto havaitaan, pumppu on välittömästi pysäytettävä
ja varmistettava, että neste kerääntyy turvakaukaloon tai katastrofialtaaseen, josta se voidaan 
kerätä turvallisesti pois.

8) Varmista, että pumpun ja moottorin pintalämpötila on korkeintaan 80% pumpattavan nesteen 
itsesyttymislämpötilasta. Pumpattaessa kuumia nesteitä pumppu voi ylikuumentua epänormaa-
leissa käyttöolosuhteissa, kuten pumppaamisessa päin suljettua venttiiliä tai alle minimivirtauksen
Tämä riski on vältettävissä asentamalla lämpömittareita ja lämpötilahälyttimiä tarpeellisiin
paikkoihin.

9) Pumpun käyttäjän velvollisuudet
Käyttöhenkilöstön velvollisuus on tutustua riittävästi pumpun asennus- ja huolto-ohjeisiin. Käyttö-
henkilöstölle on annettava riittävä koulutus RL99/92/EG  (ATEX 137a). Tämä tarkoittaa, että
heillä on riittävästi tietoa räjähdysvaarallisissa tiloissa työskentelystä ja siellä olevista aineista ja
laitteista.
Pumppu on rakennettu niin, että se täyttää RL94/9/EG (Atex 100a) vaatimukset ja se on testattu
ilmoitettujen laitosten (notified body) toimesta.
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