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1. Varemodtagelse

Kontroller sendingen for evt. transportskader, der straks må reklameres til fragtføreren. Kontroller
at pumpe, motor og tilbehør stemmer overens med Deres bestilling og med vores følgeseddel.
Pumpen er CE-mærket

2. Generelt
2.1 Konstruktion

MDK-pumpen er en magnetdreven, selvansugende centrifugalpumpe med periferihjul. Pumpen
leveres i AISI316.
Pumpen kan kun anvendes til rene væsker (uden partikler, uden krystallisering).
Pumpen er forsynet med en i sugeflangen indbygget kontraventil.

2.2 Tørkørsel og kavitation

Tørkørsel skal undgås, da pumpens lejer smøres og køles af den pumpede væske. Foreligger der
risiko for tørkørsel, bør pumpen forsynes med en effektovervågning eller flowkontrol.
Pumpen installeres på en sådan måde, at kavitation undgås. Evt. afspærringsventiler på sugesi-
den skal derfor under drift altid være helt åbne og med fuldt gennemløb.
Effektiv beskyttelse af pumpen ved tørkørsel og/eller kavitation kan opnås ved montering af en 
El-Fi pumpevagt.

2.3 Drifttemperatur

Følgende temperaturområder gælder:

- Væsketemperatur 0-80°C
- Lufttemperatur 0-40°C
- Relativ luftfugtighed 35-85% RH

Kontakt os såfremt den aktuelle pumpeopgave falder uden for nævnte områder.

2.4 Max. afgangstryk

Det max. tryk ved pumpens trykstuds må ikke overstige følgende:

MDK-20, 25, 32 6 bar
MDK-40 8 bar

2.5 Minimum flow

For at sikre tilstrækkelig køling/smøring af lejerne samt forhindre overbelastning af motoren/mag-
neten kræves en minimum volumenstrøm på:

MDK-20 ≥ 5 l/min.
MDK-25 ≥ 7 l/min.
MDK-32 ≥ 16 l/min.
MDK-40 ≥ 26 l/min.

2.6 Massefylde og viskositet

Alle typer kan uden overbelastning af motoren pumpe væsker med massefylde indtil 1,3 (ved en
viskositet på 1 cP = koldt vand) ved den max. løftehøjde iflg. kurveblad.
Pumpning af væsker med massefylde >1,3 og viskositet >1 cP må kun ske efter aftale med os.

2.7 Opslæmninger
Pumpen kan ikke anvendes til opslæmninger.
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2.7 Støjniveau

MDK-20/-25 65 dB (A)
MDK-32 80 dB (A)
MDK-40 83 dB (A)

Støjniveauet kan variere lidt afhængig af motorfabrikat.

3. Opstilling af pumpe

Pumpen placeres på et vandret underlag, og så tæt på sugetanken/-beholderen som muligt, samt
let tilgængeligt for eftersyn og service.
Bedste driftsforhold opnås, såfremt pumpen kan placeres med tilløbshøjde, d.v.s. under væske-
spejlet i sugetanken (fig. 1).
Placeres pumpen højere end væskespejlet i sugetanken bør følgende iagttages:

- Afstanden fra pumpe ned til væskespejl bør være mindst muligt.
- Sugeledningen bør forsynes med en sugesi for at holde urenheder borte (fig. 2)
- En bundventil er ikke nødvendig, da pumpen er selvansugende.

Ved udendørs opstilling må pumpen frostsikres, se anførte væske-/lufttemperaturgrænser.

4. Rørinstallation
4.1 Generelt

Pumpen er udstyret med modflanger forsynet med indv. rørgevind.
Rørsystemet bør være omhyggeligt renset for urenheder før tilslutning af pumpen.
Rørtilslutning til pumpen skal ske uden spændinger. Anvend rørbærere eller understøtninger, såle-
des at der ikke overføres kræfter fra rørsystem til pumpe.
Efter endt rørinstallation spules denne godt igennem for urenheder, og pumpe og rør tryk- og tæt-
hedsprøves. (Pumpen er testet inden levering).
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4.2 Sugeledning

Sugeledningen udføres så kort som muligt, og med et minimum af bøjninger og fittings. Store rør-
længder og skarpe retningsændringer kan føre til kavitation.
Beregn om nødvendigt anlæggets NPSHa. Aflæs pumpens NPSHr på pumpens kurveblad. For at
undgå kavitation skal følgende betingelse være opfyldt:

NPSHa ≥ NPSHr + 0,5 m
Rørdimensionen bør aldrig være mindre end sugestudsens dimension, og bør vælges så strøm-
ningshastigheden ikke overstiger 1,5-2 m/s. Ledningen lægges med stigning helt hen til pumpen.
Anvend excentrisk reduktion ved tilslutning til pumpen.
Har pumpen tilløb, monteres en afspærringsventil (med mindst muligt tryktab) i sugeledning.
Ved flere pumper i paralleldrift bør hver pumpe forsynes med selvstændig sugeledning.

4.3 Trykledning

Trykledningen dimensioneres for en rimelig væskehastighed, der ikke bør overstige 3 m/s.
Monter en afspærringsventil, som også kan bruges til indregulering af driftspunktet.
Pumpen er forsynet med indbygget kontraventil, således at separat kontraventil er unødvendig.

4.4 Manometer/vakuummeter

Det kan anbefales at montere et manometer på pumpens trykside, samt et manometer hhv. mano-
vakuummeter på pumpens sugeside. Husk manometerhane.
Disse 2 instrumenter giver oplysning om pumpens aktuelle driftspunkt, om eventuelle unormale
forhold på sugesiden, samt om eventuelt slid.

5. El-installation

El-tilslutning og motorbeskyttelse udføres i.h.t. stærkstrømsbekendtgørelsen. Motorens fuldlast-
strøm fremgår af motor-typeskiltet.

6. Opstart
6.1 Generelt

Før opstart skal pumpen være væskefyldt. Kavitation ødelægger pumpen. Eventuelle ventiler i
sugeledningen skal derfor under drift altid være helt åbne. Skulle kavitation alligevel indtræde
stoppes pumpen omgående, og årsagen undersøges (for stor sugehøjde, for lille modtryk, for høj
væsketemperatur).
Magnetkoblingen kan koble ud ved overlast. Stop pumpen omgående, og tjek årsagen (for høj
massefylde, for høj viskositet, for stort modtryk, aflejringer ved løbehjul og/eller lejer).

5



6.2 Opstart

Afspærringsventilen i trykledningen åbnes helt (modsat en almindelig centrifugalpumpe). Ligeledes
åbnes eventuel afspærringsventil i sugeledningen helt.
Fjern udluftningsproppen lige under trykstudsen.
Pumpen skal være væskefyldt inden start. Dette vil ske automatisk, såfremt pumpen har tilløb.
Vent til al luft er undveget gennem udluftningshullet.
Ved positiv sugehøjde påfyldes væske gennem påfyldningsproppen ovenpå pumpehuset. Drej
motorventilatoren med hånden for at sikre, at al luft kan undvige fra pumpen gennem udluftnings-
hullet. Sugeledningen skal ikke være væskefyldt, da pumpen selv kan evakuere luften i sugeled-
ningen.
Start pumpen et kort øjeblik, og kontroller omdrejningsretningen ved at se på ventilatoren. Den
skal dreje i samme retning som pilen på pumpe og/eller motor. Ved forkert omdrejningsretning byt-
tes 2 af faserne i klemkasse eller tavle (gælder kun ved 3-fasede motorer). 
Derefter startes pumpen. Ved positiv sugehøjde vil det vare nogle minutter, inden sugeledningen
er tømt for luft, og væskepumpning finder sted.
Er pumpningen ikke kommet igang inden 5-6 minutter, stoppes pumpen, og opstartproceduren
gentages, dog max. 2-3 gange. Derefter checkes installation og driftsforhold.
Efter at pumpning er kommet i gang, lukkes afspærringsventilen på tryksiden, indtil det ønskede
driftspunkt er nået.
Pumpen må ikke køre mod lukket ventil i trykledningen.

7. Stop og start

Afbryd motorstrømmen, og pumpen stopper. Kontraventilen i sugeflangen forhindrer væsken i at
løbe retur og tømme pumpe og trykledning. Efterfølgende starter kan derfor ske ved blot at slutte
motorstrømmen.
Ved længere stilstandsperioder anbefales det at skylle pumpen godt igennem og tømme den for
væske.

8. Vedligeholdelse
8.1 Dagligt

- Kontroller trykket på suge- og trykside
- Kontroller motorens strømforbrug
- Kontroller lyd af pumpe og motor

8.2 Mindst 1 x årligt

Pumpen demonteres og adskilles. Alle pumpedele kontrolleres for aflejringer, slidmærker og evt.
revner (Se reparationsvejledning afsnit 10).

9. Reservedele

Reservedelsliste vedlagt.
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10. Reparationsvejledning
10.1 Sikkerhedsanvisninger

- Før enhver inspektion skal det sikres, at elmotoren ikke utilsigtet kan startes

- Ventiler i sugeledning og trykledning lukkes

- Systemet skal være trykløst og afdrænet for væske inden demontage

- Reparatøren skal være bekendt med, hvilken væske der har været pumpet, samt 
hvilke sikkerhedsforanstaltninger han skal træffe ved omgang med væsken.

- Ved servicering af magnetdrevne pumper skal man være opmærksom på, at mag-
netdelene kan forårsage skade på elektronisk udstyr såsom pacemakere, kredit
kort, disketter, computere o.l.

- Vær opmærksom på, at magneterne skal holdes fri for metalpartikler og metalstøv.

- Alle sikkerhedsanordninger skal være på plads før fornyet opstart af pumpen.

10.2 Adskillelse af pumpe

Vær opmærksom på, at pakflader ikke ridses eller på anden måde beskadiges.

Fjern drænprop og udluftningsprop, og tøm pumpen for væske

Demonter endeskjold.

Træk løbehjul af akslen.
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Demonter forpart sammen med bagpart fra
konsollen. Pas på, at den magnetiserede
bagpart ikke kommer i nærheden af 
metalspåner eller metalstøv.

Demonter bagpart fra forpart, og fjern den 
indvendige magnet. Pas på metalspåner og
metalstøv.

Demonter lejehus-unit “A” fra forpart.

Demonter lejehus-unit “B” fra bagpart.
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10.3 Kontrol af sliddele

Løbehjul, forpart, endeskjold, kontraklap, aksel og lejer kontrolleres for slid. For lejer og aksel gæl-
der følgende mål:

MDK-20/-25/-32
Indv. diameter af lejer ø15mm = ny del

ø16mm = udskiftes
Udv. diameter af aksel ø15mm = ny del

ø14mm = udskiftes

MDK-40
Indv. diameter af lejer ø28mm = ny del

ø29mm = udskiftes
Udv. diameter af aksel ø28mm = ny del

ø27mm = udskiftes

Øvrige sliddele kontrolleres visuelt.

10.4 Samling af pumpe

Foregår i modsat rækkefølge af adskillelse.

Pas på ikke at ridse aksel og lejer

Pakningsflader rengøres. Anvend ny O-ring og nye pakninger.
Bolte spændes til over kryds. Anvend momentnøgle for ensartet tilspænding:

Bolt Tilspændingsmoment
M6 5,2 Nm
M8 12,5 Nm

Det kan anbefales at trykprøve pumpen for at sikre, at den er samlet korrekt og dermed tæt.

Pumpetype Prøvetryk
MDK-20/-25/-32 6 bar
MDK-40 8 bar

Prøvetrykket skal holdes i mindst 5 min.

10.5 Reservedele

Alle væskeberørte dele lagerføres.
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11. Fejlsøgning
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Problem Årsag Afhjælpning

Motor kører, men ingen
pumpevirkning.

Lukkede ventiler

Utilstrækkelig spædning eller
tørkørsel

Sugesi eller snavssamler er 
stoppet til

Luft trænger ind på sugesiden

Magnetkoblingen kobler ud.

Pumpen kører med for lavt 
omdrejningstal

Pumpe kører med forkert 
omdrejningsretning

Check/åbn alle ventiler

Stop pumpen, fyld pumpen helt
op med væske, og genstart den

Check og rens

Check rør-/flangesamlinger. Om
nødvendigt ændres rørinstalla-
tionen. Check væskestand på
sugesiden

Mål ampereforbruget for check
af overbelastning. Check spæn-
dingen på elnettet. Check om
løbehjul er bremset eller bloke-
ret

Check motor og el-installation

Byt 2 af faserne i klemkasse

Volumen for lille Pumpe kører med forkert 
omdrejningsretning

Modtryk for højt.

Sugehøjde for stor (kavitation)

Sugesi, snavssamler og/eller
løbehjul delvis tilstoppet

Luft trænger ind på sugesiden

Luftlommer i suge-/trykledning

Trykledning delvis tilstoppet

Byt 2 af faserne i klemkasse

Check tryktabsberegningerne,
og check rørinstallationen

Check anlæggets NPSHa og 
sammenlign med pumpens
NPSHr

Check og rens

Check sugeledning og rør-/flan-
gesamlinger. Om nødvendigt
ændres rørinstallationen

Rørinstallation ændres

Check og rens
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Problem Årsag Afhjælpning

Volumenstrøm for lille Væske har for høj viskositet

Pumpe slidt

Check beregningerne

Udskift løbehjul, samt evt. for-
part og endeskjold. Check lejer
og aksel

Afgangstryk for lille Volumenstrøm for stor

Pumpe slidt

Check tryktabsberegningerne og
check installationen

Udskift løbehjul, samt evt. for-
part og endeskjold. Check lejer
og aksel

Volumenstrøm falder pludseligt Sugesi, snavssamler og/eller
løbehjul er pludselig stoppet til

Check og rens. Undersøg årsa-
gen til den pludselige tilstopning

Motor kobler termisk ud Overbelastning

For lav netspænding

Motoren kører kun på 2 faser

Check væskens massefylde og
viskositet

Check strømforsyningen

Check/udskift gruppesikringer

Pumpen vibrerer Pumpen er ikke fastgjort til fun-
damentet

Fundamentsboltene er løse

Kavitation

Lejerne i pumpe og/eller motor
er slidt

Den indvendige magnet og/eller
akslen er defekt

Løbehjul er i kontakt med for-
part og/eller endeskjold

Indvendig magnet er i kontakt
med bagpart

Fastgør pumpen

Spænd boltene

Stop pumpen og check sugeled-
ningen

Check/udskift lejer

Check/udskift den indvendige
magnet med aksel

Check løbehjul, forpart og
endeskjold. Udskift defekte dele

Check/udskift bagpart og ind-
vendig magnet. Check/udskift
lejer



12.  Atex

Kort beskrivelse vedr. forholdsregler for anvendelse af IWAKI magnetdrevne pumper i eksplo-
sionsfarlige omgivelser. Såfremt pumpen er købt med ATEX-godkendelse, skal der tages følgende
forholdsregler.

1) For at opnå korrekt og normal drift af pumpen, skal vedligeholdelse og inspektion foretages
regelmæssigt. Afmontering og montering af pumpen skal foretages af uddannet personale.

2) Pumpen skal installeres på et sted med god ventilation.

3) Elektrostatisk opladning af metalliske pumpedele.
Opladet statisk elektricitet i metalliske pumpedele kan aflades rundt om pumpen. Metalliske dele
skal potentialeudlignes og forbindes til beskyttelsesleder.

4) Hvis pumpen transporterer væske med lav elektrisk ledeevne, skal “væsken” forbindes til
beskyttelseslederen.

5) Hvis drivmagneten rører konsollen under drift, kan der opstå gnister. Hvis der pga. unormale
driftsforhold (tørkørsel, delvis tørkørsel eller kavitation) opstår unormale vibrationer i pumpen, eller
hvis drivmagneten slår pga. et slidt motorleje, kan det forekomme, at drivmagneten rører pumpe-
konsollen og/eller evt. bagpart, hvorved der opstår gnister. UNDGÅ derfor unormal drift eller træf
modforanstaltninger såsom en vibrationsafbryder, for at forhindre drivmagneten i at røre pumpe-
konsollen. Husk også at foretage regelmæssig vedligeholdelse.

6) Unormal temperaturstigning eller gnister pga. tørkørsel:
Høj friktionsvarme kan forekomme inde i pumpen ved tørkørsel af glidelejer. Dette kan være forår-
saget af total tørkørsel, delvis tørkørsel eller kavitation. Undgå tørkørsel af sliddele ved at benytte
en tørløbssikring, f.eks. niveauvagt, flowmeter eller pumpevagt. Undgå altid tørkørsel, selv i korte
perioder.

7) Lækage:
Hvis enkelte pumpedele er blevet beskadiget pga. en unormal driftssituation, f.eks. tørkørsel, del-
vis tørkørsel eller kavitation, kan væsken inde i pumpen sive ud. Hvis væske siver ud af pumpen,
skal pumpen stoppes hurtigst muligt enten ved hjælp af en føler installeret i en opsamlingsbakke
eller ved hjælp af en lækageføler.

8) Check at max. overfladetemperaturen på pumpen/motorhuset ikke overstiger 4/5 af væskens
antændelsestemperatur. Hvis pumpen transporterer væske ved høje temperaturer, kan pumpen
overophedes i tilfælde af unormal drift, såsom drift mod lukket ventil eller hvis der køres med et
lavere flow end det tilladte minimumsflow. Denne risiko kan undgås ved installering af en tempera-
turmåler eller lignende.

9) Pumpebrugerens forpligtelser
Driftspersonalet forpligter sig til at overholde instruktionerne omkring installation, drift og vedlige-
holdelse af pumpen (incl. reparationer), som nævnt i pumpemanualen. Driftspersonalet skal over-
holde RL99/92/EG (ATEX 137a) - dvs. beskyttelses- og sikkerhedsreglerne for personer, der arbej-
der i eksplosionsudsatte områder.
Pumpens dele er konstrueret i henhold til RL94/9/EG (Atex 100a), og testet af et uvildigt institut for
statisk elektricitet.
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